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Sperrvermerk

Der vorliegende Leitfaden

,»fur die mobile Gasdruckregel- und Messanlage (InGDRMA)

der Ohra Energie GmbH*

beinhaltet vertrauliche Informationen und Daten der Ohra Energie GmbH.

Die Vervielfaltigung als auch die Veroffentlichung des Leitfadens sind auch

auszugsweise nicht erlaubt.

Dritten darf diese Benutzerinformation nur mit der ausdriicklichen Genehmigung des

Betreibers zugéanglich gemacht werden.
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IV. Abklrzungsverzeichnis

Abkiirzung Bedeutung
BAM Bundesanstalt flir Materialforschung und -prifung
bar Einheit zur Messung von Druck

BL Baulange

Bms/h Durchflussmenge (Betriebs-Kubikmeter / Stunde)
CCE Starkstromsteckverbindung geman IEC 60309
DN Nennweite (diameétre nominal)

DP Auslegungsdruck (design pressure)

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
DVGW-A  Arbeitsblatt des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches
EnWG Energiewirtschaftsgesetz

Fa. Firma

G-MESG Grenzspaltweite

Ha Wasserstoff (chemische Formel)

KRITIS Kritische Infrastrukturen

I/h Volumenstrom der Hydraulik (Liter pro Stunde)
LOC Sauerstoffgrenzkonzentration

M Messier (Metrisches ISO-Gewinde)

m3/h Volumenstrom (Kubikmeter / Stunde)

m/s Einheit der Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde)
mbar Einheit zur Messung von Druck (Millibar)
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mGDRMA  mobile Gasdruckregel- und Messanlage

MIE Mindestzindenergie
MOP Maximal zulassiger Betriebsdruck (maximum operating pressure)
NKM Notfall- und Krisenmanagement

N-MESG Normspaltweite

OE Ohra Energie GmbH

OEG Obere Explosionsgrenze

OoP Betriebsdruck (operating pressure)

R&I Rohrleitungs- und InstrumentenflieBschema

SAV Sicherheitsabsperrventile

SBV Sicherheitsabblaseventil

UEG Untere Explosionsgrenze

UMTS Datenlbertragung (Universal Mobile Telecommunications System)
Vol.-% Volumenprozent
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